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农村住宅清洁能源设备更新技术规范 第1部分：空气源热泵机组
[bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97191423][bookmark: _Toc26718930]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了北京农村住宅用空气源热泵机组设备报废和设备更新的要求。
本文件适用北京农村地区户用空气源热泵机组的报废及设备更新，其他类似设备可参照执行。
[bookmark: _Toc97191424][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]GB 19577  热泵和冷水机组能效限定值及能效等级
[bookmark: OLE_LINK5]GB 21455  房间空气调节器能效限定值及能效等级
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]GB/T 25127.2  低环境温度空气源热泵（冷水）机组  第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组
[bookmark: OLE_LINK8]JB/T 13573  低环境温度空气源热泵热风机
DB11/T 1382  空气源系统应用技术规程
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]DB11/T 2162  废弃电器电子产品回收规范
[bookmark: OLE_LINK11]DB11/T 2172  农村住宅空气源热泵供暖系统节能运行技术规程
[bookmark: _Toc97191425]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

空气源热泵热水机组  air source heat pump water heating unit
以空气作为低温热源制取热水的热泵机组。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12][来源：T/CECS 564—2018，2.0.3] 

空气源热泵热风机组  air source heat pump air heating unit
以空气作为低温热源制取热风的热泵机组。
[来源：T/CECS 564—2018，2.0.4] 
[bookmark: _Toc167287221]基本要求
从空气源热泵机组的生产日期计起，达到设备的安全使用年限10年的，可直接认定具备报废条件。
未达到安全使用年限，但经认定具备报废条件的，可进行报废和更新。
空气源热泵机组设备报废和设备更新步骤流程如图1所示，应符合下列规定：
a) 空气源热泵机组设备报废和设备更新前，应对空气源热泵机组进行现场核查；
b) 对于现场核查证明资料不齐全的项目，应补充开展机组性能测试； 
c) 根据核查结果与测试结果判断是否进行报废，更新的设备应符合现行国家标准、行业标准及地方标准有关规定。
申请报废和更新
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图1 空气源热泵机组报废和更新流程
设备报废
报废要求
[bookmark: _Toc167287223]空气源热泵热水机组设备核查及测试结论有下列情况之一，可进行设备报废： 
a) 设备近一年发生过两次及以上维修，影响正常使用时；
b) 需要更换的部件短缺，致使维修难以得到保证时；
c) 设备维修费用过高，单次维修成本超过新设备购置成本的30%或累计维修费用超过新设备购置成本50%时；
d) 在环境温度不低于-12 ℃时，设备运行后最高出水温度不能达到41 ℃以上时；
e) 供暖季供暖系统耗电量及电费超过往年同期的20%时；
f) 机组制热能力或能效衰减20%以上时。
热风型空气源热泵机组设备及系统核查及测试结论有下列情况之一，应进行设备报废：
a) 设备近一年发生过两次及以上维修，影响正常使用时；
b) 需要更换的部件短缺，致使维修难以得到保证时；
c) 设备维修费用过高 ，单次维修成本超过新设备购置成本的30%或累计维修费用超过新设备购置成本50%时；
d) 在环境温度不低于-12 ℃时，设备运行后最高出风温度不能达到30 ℃以上时；
e) 供暖季供暖系统耗电量及电费超过往年同期的20%时；
f) 机组制热能力或能效衰减20%以上时。
现场核查与测试
空气源热泵机组报废和更新前，需由具有资质的第三方机构进行现场核查与测试，核查记录符合附录A的要求。
应对下列事项进行现场核查：
a) 设备铭牌，设备购买合同、发票或施工验收单据等；
b) 设备维修记录单；
c) 环境温度不低于-12 ℃时，设备无法正常启动或设备虽能运行但达不到5.1.2及5.1.3中所列温度的资料，如：影像资料、检测报告等；
d) 近两年同期的电表数据或电费缴纳记录；
e) 制热量或性能系数测试结果资料：如：测试数据、检测报告等。
当现场核查证明资料不齐全时，应针对项目实际情况制定测试方案，进行测试。
空气源热泵机组在进行现场核查与测试时，应进行记录，并出具检验报告。测试使用仪器应满足的要求及测试方法应符合DB11/T 2172和JB/T 13573有关规定。
报废处理
空气源热泵机组设备的回收流程、收集、暂存、运输、交售及管理要求应符合DB11/T 2162的有关规定。
[bookmark: _Toc167287226]设备更新
[bookmark: BookMark5]更新所选择的空气源热泵热水机组设备符合下列规定。
[bookmark: _Toc167281287]空气源热泵热水机应满足GB 19577中规定的能效等级1级和GB/T 25127.2中相关要求。
空气源热泵热水机更新指标宜满足以下要求：
0. 环境温度-25 ℃，机组无电辅热运行时，最高出水温度应能达到50 ℃以上，且COPh≥1.4，制热量不应低于名义工况制热量的60%；
环境温度-30 ℃，机组应能无电辅热正常启动，在出水温度41 ℃时，COPh≥1.4，制热量不应低于名义工况制热量的60%；
热水型空气源热泵机组在名义工况条件下，在额定电压的85% ～ 110%范围内，机组能正常启动和运行；
空气源热泵热水机应有可靠的融霜控制装置，除霜时间不能超过运行周期的10%。
空气源热泵热水机室外机制热噪声低于标准限定值2dB（A）。
空气源热泵热水机宜采用环保制冷剂。
[bookmark: _Toc167287229]更新所选择的空气源热泵热风机设备符合下列规定。
1. [bookmark: _Toc167287230]空气源热泵热风机应满足GB 21455中规定的能效等级1级和JB/T 13573中相关要求。
空气源热泵热风机更新指标宜满足以下要求：
名义工况 （环境温度-12 ℃）COP-12℃≥2.4；
低温工况（环境温度-20 ℃）COP-20℃≥2.0；
环境温度-30 ℃，应能无电辅热正常启动，且COP≥1.2；
制热均匀性和稳定性检测结果合格；
室内机噪声≤43dB(A),室外机噪声≤56dB（A）；
配置融冰系统：热风机的室外机积水盘应装有融冰加热系统。融冰加热系统的启、停受机组控制，在环境温度低于0 ℃的情况下，允许融冰加热系统启动；
融霜性能：热风机要有可靠的智能除霜控制装置，除霜工况下除霜时间不能超过运行周期的10％，在除霜周期中，室内机组的送风温度低于18 ℃的持续时间不超过1 min。
 空气源热泵热风机宜采用环保制冷剂。
[bookmark: _Toc167281290][bookmark: _Toc167287231]更新过的空气源热泵机组的施工安装、检验、调试、验收应符合DB11/T 1382和JB/T 13573的相关规定。





（资料性）
空气源热泵机组设备核查记录
空气源热泵机组设备核查记录应有具有资质的第三方机构进行核查并记录。
核查记录可按表A.1和表A.2的格式进行填写。
表A.1  热水型空气源热泵机组核查记录
	核查时间
	
	核查人
	

	核查设备
	
	生产厂家
	

	核查依据
	

	项目
	核查内容
	核查结果

	形式核查资料
	设备铭牌，设备购买合同、发票或施工验收单据等
	

	
	维修记录单
	

	
	设备运行情况影像资料
	

	
	设备运行检测报告
	

	
	电表数据或电费缴纳记录
	

	
	其他：
	

	判定条件
	达到设备的安全使用年限（10年）
	

	
	设备无法正常启动、设备近一年发生过两次及以上维修
	

	
	需要更换的部件短缺，致使维修难以得到保证
	

	
	维修费用过高
	

	
	在环境温度不低于-12 ℃时，设备运行后出水温度不能达到41 ℃以上
	

	
	供暖季供暖系统耗电量及电费超过往年同期的20%时
	

	
	机组制热能力或能效衰减20%以上时
	

	结果判定
	是否达到报废标准
	□是 □否

	
核查人（签字）：                         审核人（签字）：


表A.2  热风型空气源热泵机组核查记录
	核查时间
	
	核查人
	

	核查设备
	
	生产厂家
	

	核查依据
	

	项目
	核查内容
	核查结果

	形式核查资料
	设备铭牌，设备购买合同、发票或施工验收单据等
	

	
	维修记录单
	

	
	设备运行情况影像资料
	

	
	设备运行检测报告
	

	
	电表数据或电费缴纳记录
	

	
	其他：
	

	判定条件
	达到设备的安全使用年限（10年）
	

	
	设备无法正常启动、设备近一年发生过两次及以上维修
	

	
	需要更换的部件短缺，致使维修难以得到保证
	

	
	维修费用过高
	

	
	在环境温度不低于-12 ℃时，设备运行后出风温度不能达到30 ℃以上
	

	
	供暖季供暖系统耗电量及电费超过往年同期的20%时
	

	
	机组制热能力或能效衰减20%以上时
	

	结果判定
	是否达到报废标准
	□是 □否

	
核查人（签字）：                         审核人（签字）：
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